Gemeinde Haslau-Maria Ellend Verw. Bezirk: Bruck/Leitha
WienerstraBe 11, 2402 Maria Ellend Land: Niederdsterreich
Tel 02232/80250 - Fax 02232/80922

Abnehmerinformation gemaB § 6 Trinkwasserverordnung

Anhand der aktuellen Untersuchungsergebnisse dirfen wir Sie im Folgenden (iber die wichtigsten
Analyseergebnisse des Wassers der Wasserversorgungsanlagen Haslau/Donau und Maria
Ellend informieren.

Versorgungssituation

Die Trinkwasserversorgung durch die WVA ,,Haslau/Donau" erfolgt derzeit (iber den Brunnen
im Ortsteil Haslau/Donau.

Die Trinkwasserversorgung durch die WVA ,,Maria Ellend" erfolgt derzeit (iber den Brunnen im
Ortsteil Maria Ellend.

Im Normalbetrieb werden die angeschlossenen Liegenschaften mit Brunnenwasser versorgt. Bei
Engpdssen wird das System zusatzlich mit Wasser der EVN-Wasser, WVA ,An der Leitha",
gespeist.

Gesamthadrte und Nitrat

Die Probenahme des Brunnenwassers Haslau/Donau erfolgte am 04.11.2025 und die des EVN-
Wassers am 27.08.2025. Die Probenahme Brunnenwasser Maria Ellend erfolgte am 04.11.2025.
Probenahme und Untersuchung wurden durch die Untersuchungsanstalt Eurofins Umwelt
Osterreich GmbH & Co. KG, 2351 Wr. Neudorf, PalmersstraBe 2, durchgefiihrt.

WVA Haslau/D. WVA Maria Ellend WVA An der Leitha
Brunnenfeld
NFA Petronell
Nitrat (ais NO3in mg/l) 8,6 15,0 3,7
Pestizide (ug/l) < 0,025 < 0,025 <0,1
pH-Wert 73 7,3 7,7
Gesamtharte °dH 17,2 23,9 9,6
Carbonatharte °dH 15,3 15,7 8,0
Kalium (mg/l) 2,9 1,4 2,2
Kalzium (mg/l) 84,9 93,5 48,1
Magnesium (mg/I) 23,0 46,8 12,5
Natrium (mg/I) 13,7 10 11,4
Chlorid (mg/I) 20,0 27 15,0
Sulfat (mg/I) 53 150,0 37,0

Die Entnahme der Proben erfolgte vor der jeweiligen UV-Desinfektionsanlage. Der Grenzwert fur
Nitrat gemaB Trinkwasserverordnung (TWV) ist 50 mg/l NO3.
Pestizide

Die letzte erforderliche Untersuchung auf Pestizide erfolgte am 04.11.2025.

Angeschlagen: 01.12.2025
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Blrgermeister

Dr. Jirgen Preselmaier



